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Nasz znak: o'I'łt$l# S{'.$ il4rrw 6.10.2014

Teatr Narodowy
ul. Plac Teatralny 3
00-077 Warszawa
Nr użytkownika 0102008

Dotyczy: dźwigu teatralnego do transportu dekclrac.ji, ru'er,v. UDT 3l?7003144,
Pa stwa pismo TN/DT/706l2a14 zŻ6.a5.2014.

odpowiadając na Parlstwa pismo Urąd Dozoru Technicznego oddział w Warszawie
pozytyw'nie opinirqje zamiar przepl'owadzęnia nlodernizac.ji rqiżej wymienionego dzwigu
zainstalowanegowbudynkuĘ'e'ttlłeznl;n_reatrf t'brodorvego.

Dokurnentacjamoderniz^"-iięK,:-:,ffiC^y,rysunki,obliczenia,insffukcje,
certyfikaty, atesty itd.) powinna być uzgodniona w organie UDT a pracę modęrnizacyjne
powinien wykonać zakład posiadający uprawnienię UDT do modernizacji dnvig w.

Nie wnosimy zastrzeżeri odnośnie zalcręsu modęrnizacji przedstawionego w programie
funkcjonalr'lo-użytkowym d:żwigu, chcemy tylko zwrocić Panstwa uwagę na dob r
nrechanizmu napędowego drzwi przystankowych. Zwłagina duzą masę i wymiary tego
rodzaju drzwi nie mozna zastosowa typowych, sprawdzonych napędÓw dta dzwig w
osobowych. W tyrr"r przypadku rrapęd drzwi będzie llnviązaniem indywidualnyĘ rzufującym
na ogolną awaryjność dźwigu podczas eksploatacji.

Prosimy r wnież o aktualizację nrrmęru dyretłtywy masaynowej w pkt. 2.l programu
funkcjonalno-utrtkowęgo' jest 9813 7lw[ - powinno być 200s/4ilwE.

W przypadku dalszych pytari służymy informacjami.
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